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КРУЭ 110 кВ

КРУЭ 220 кВ
Примечания:

1.Точки забора пробы с фильтрами располагать на высоте не более
100 мм от чистого пола.
2. Вентиляция включается при концентрации элегаза 5000мг/м3  в
любой из точек контроля и отключается при уменьшении концентрации
элегаза до значения менее 5000мг/м3 в этой точке (через цикл опроса).
3.Сигнальные лампы должны загораться при концентрации 6000мг/м3
4. Время опроса одной точки установить не более 1 мин.
5.Рядом с анализаторами МАК-2000 установить калибровочные точки
отбора воздуха (Н=1500мм от чистого пола).
6. Пробозаборные трубки выполнить из ПВД диаметром 6мм,
уложенные в кабельканалы.
7. Газоанализатор МАК-2000 используется для контроля утечки
элегаза КРУЭ-110кВ.
8. Газоанализатор МАК-2000 ' используется для контроля утечки
элегаза КРУЭ-220кВ.
9. Регламентирующих документов по расположению точек отбора нет.
Точки отбора рекомендуеться распологать в местах возможной утечки
и скопления элегаза (одна точка на 10-30 м2).
10. Рекомендуеться установка сигнальных ламп "Газ не входить" над
входами в помещения КРУЭ, кабельных отсеков и кладовой баллонов
с элегазом.
11.Места расположения точек отбора КТ  7-10 и КТ 7'-12'под
элегазовыми выключателями уточнить по месту .
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